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EK 1-) Z TiPi PROFIL

PENCERE IC YUZEYINE MONTAJI YAPILMIS 11CM x 11CM GOZ
ARALIKLI GUVENLIK AGININ DAYANIM DENEYIi

Tarafinizdan hazirlanmis olan 11x11cm goz aralikh sistem iizerinde ilk dnce ti¢ farkl
noktadan (alt, iist ve orta noktalar) ayr1 ayri yaklasik 255 kg’a kadar yiikleme yapilmis
ve herhangi bir hasar gozlenmemistir. Bu yliklemeler Sekil 1.1°de gortilmektedir. Daha
sonra sistemin orta noktasindan kopma olana kadar hidrolik kriko yardimiyla yiikleme
yapilmugtir. Yiik 530 kg’a ¢iktiginda kullanilan gelik kablolardan ikisi pencere profiline
baglant1 pargasi ile birlesim noktasindan kopmustur. Pencere giivenlik ag1 sistemi
lizerinde gdeme olana kadar yapilan yiiklemeyi gosteren fotograflar da Sekil 1.2°de
verilmistir.
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sonuclar sadece deney yapilan numunelere aittir.
Orijinal imza bulunmayan ve izinsiz cogaltilan test raporlari gegerli degildir.



























